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設　計　年　月　日 図　　名工　事　名 図面番号縮　尺検 図製 図設 計

全体配置図　株式会社ｵｽﾐｯｸﾌｧｰﾑ稲敷 高糖度ﾄﾏﾄ栽培施設新設工事
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設　計　年　月　日 製 図設 計 検 図 工　事　名 図　　名 縮　尺 図面番号
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部材リスト
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妻柱
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＊鋼材は溶融亜鉛ﾒｯｷ（JIS8641）
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誘引ﾌﾞﾚｰｽ 　12㎜　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ式

部材リスト
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設　計　年　月　日 図面番号縮　尺図　　名工　事　名検 図製 図設 計
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設　計　年　月　日 図面番号縮　尺図　　名工　事　名検 図製 図設 計
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部材リスト
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設　計　年　月　日 図面番号縮　尺図　　名工　事　名検 図製 図設 計

GL

合掌,柱 　LH-175x90x3.2x4.5

妻柱　　　角-100x100x2.3

陸梁　　　L-4x60x60

ﾌﾞﾚｰｽ小屋根 10㎜　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ式

ﾌﾞﾚｰｽ柱　　 12㎜　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ式

胴縁　　　C-60x30x10x1.6

母屋　　　C-75x45x15x1.6

つなぎ梁　C-75x45x15x2.3

吊
ﾌ
ﾞ
ﾚ
ｰ
ｽ
:
1
0
㎜

誘引ﾌﾞﾚｰｽ:12㎜　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ式

10

5

7
7

2
,
9
2
5
(
誘

引
補

強
取

付
位

置
)

6
9
8

ﾂﾅｷﾞ梁:C-75x45x15x2.3

屋根面被覆材:ｴﾌｸﾘｰﾝ自然光ﾅｼｼﾞ0.1mm

ﾀﾃ垂木:ﾋﾟｯﾄﾊﾙ @600陸梁:L-4x60x60 L=2700
(溶融亜鉛ﾒｯｷ)

（溶融亜鉛ﾒｯｷ）
合掌:LH-175x90x3.2x4.5

被覆材:POﾌｨﾙﾑ 0.15

ﾀﾃ桟 :ﾎﾜｲﾄﾋﾞﾆﾍﾟｯﾄEX @600

巻き上げﾊﾟｲﾌﾟ:φ22.2

巻き上げﾊﾟｲﾌﾟ:φ22.2

捨て貼り:POﾌｨﾙﾑ 0.2

柱:LH-175x90x3.2x4.5（溶融亜鉛ﾒｯｷ）

天窓:自動 ｱﾙﾐ製

Ｂ Ｃ

胴縁:C-60x30x10x1.6

母屋:C-75x45x15x1.6

巻取装置:ｸﾙﾌｧﾐAce

巻取装置:ｸﾙﾌｧﾐAce

株式会社ｵｽﾐｯｸﾌｧｰﾑ稲敷　高糖度ﾄﾏﾄ栽培施設新設工事 矩計図　栽培棟 No.　9
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ｵｽﾐｯｸﾌｧｰﾑ稲敷 高糖度ﾄﾏﾄ栽培施設新設工事
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ﾊﾟｯﾄ＆ﾌｧﾝ工事
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設　計　年　月　日 図面番号縮　尺図　　名工　事　名検 図製 図設 計
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先端パイプ12.7mm

誠和式自動ｶｰﾃﾝ：2軸2層 4枚水平張 先端ﾊﾟｲﾌﾟ

ドラム2L

軸受け

先端パイプ12.7mm

ｻｲﾄﾞﾌｨﾙﾑ:ｻﾆｰｺｰﾄ

ﾊﾟｲﾌﾟ:φ19.1

ｺｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ

ｺｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ

株式会社ｵｽﾐｯｸﾌｧｰﾑ稲敷　高糖度ﾄﾏﾄ栽培施設新設工事

上層ﾌｨﾙﾑ：ﾃﾝﾊﾟ5557D

下層ﾌｨﾙﾑ：ﾗｸｿｽ1547DFR

No.19

誘引ﾌﾞﾚｰｽ:12㎜　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ式

中段巻き上げﾊﾟｲﾌﾟ:φ22.2

カーテン工事断面図

カーテン工事　断面図
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誘引縦ﾊﾟｲﾌﾟ25.4mm（端部） 誘引縦ﾊﾟｲﾌﾟ25.4mm（端部） 誘引縦ﾊﾟｲﾌﾟ25.4mm（端部） 誘引縦ﾊﾟｲﾌﾟ25.4mm（端部） 誘引縦ﾊﾟｲﾌﾟ25.4mm（端部）

誘引ﾌﾞﾚｰｽ:12㎜　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ式

ﾊﾟｲﾌﾟ式誘引ｼｽﾃﾑ断面図株式会社ｵｽﾐｯｸﾌｧｰﾑ稲敷　高糖度ﾄﾏﾄ栽培施設新設工事 No.20

誘引パイプ22φﾏｰｸ付き　１棟10列

ﾊﾟｲﾌﾟ式誘引図
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10,500

5250 5250

10500

LED照明　1列28本

LED照明　1列28本 LED照明　1列28本

LED照明　1列28本

LED照明　1列28本

LED照明　1列28本

LED照明　1列28本

LED照明　1列28本

LED照明　1列28本

LED照明　1列28本

ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ

LED吊パイプ22φ（全体40列）

LED補光断面図株式会社ｵｽﾐｯｸﾌｧｰﾑ稲敷　高糖度ﾄﾏﾄ栽培施設新設工事 No.21

誘引ﾌﾞﾚｰｽ:12㎜

LED補光断面図
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１／４００ｵｽﾐｯｸﾌｧ-ﾑ稲敷　高糖度トマト栽培施設新設工事
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機械室

MM M M MMM M

MM

W-500

W-300

W-300

5.5

ED ED

5.5

ED

5.5

ED

5.5

ED

5.5

EDED

5.5

ED

5.5

CVT14 CVT14 CVT14 CVT14CVT14CVT14CVT14CVT14

A棟
B棟

動力P＆F盤A

動力P＆F盤B

空調機盤A

空調機盤B

5.5
ED

MM MM M MM MMMM M

②CV3.5-4C③CV3.5-4C④CV3.5-4C ②CV3.5-4C ③CV3.5-4C ④CV3.5-4C

CVV2-7C

CVV2-7C

①CV3.5-4C

CV8-3C

CV2-4C

ﾊﾟｯﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟA

ﾊﾟｯﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟB

加圧ﾎﾟﾝﾌﾟA

空調機

CVV2-7C

CVV2-7C

ｶ-ﾃﾝ1

ｶ-ﾃﾝ1ｶ-ﾃﾝ2
ｶ-ﾃﾝ2

天窓ﾓ-ﾀ-　8台
天窓ﾓ-ﾀ-　8台

循環扇　20台
循環扇　20台

空調機A1 空調機A2 空調機B1 空調機B3 空調機B4

電灯盤

①CV3.5-4C

O・B102ｘ44C付き-20個O・B102ｘ44C付き-20個

ﾌｧﾝ電源2台目以降　CV2-4Cﾌｧﾝ電源二台目以降　CV2-4C

CV2-4CCV2-4CCV2-4CCV2-4C

CV2-4C

CV2-4C CV2-4C CV2-4C

CV2-4C(PF16)

CV2-4C(PF16)

特記なき CV2-3C

CV2-4C

立上げ　引下げはPF管で保護

〃 〃

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ

循環扇接続
O・B102ｘ44C付-20個

循環扇接続
O・B102ｘ44C付き-20個

動力P＆F盤Aﾍ

動力P＆F盤Bﾍ

LED盤A(上）
LED盤A(下）

LED盤B（上）
LED盤B（下）

カ-テン原動機　0.1KW　　

天窓減速機　0.2KW　　
空調機 10HP 8台

16台

パッドポンプ　1.5KW 2台

潅水加圧ポンプ　2.2KW

4台

1台

循環扇　0.07KW 40台
暖房機　120型 2台

換気扇　0.75KW 40台

1台8HP空調機
エア－シャワ－ 消費　600W 1台

中央室

動墳ポンプ　1.5W 2台 コンセント

くるファミA　DC12V 12台

CV8-3C（PF28)

機器仕様表

M

CV2-4C CV2-4C

暖房機A
CV2-4C
（PF16)

暖房機B

環境制御盤

・ファン盤A

・ファン盤B

CV2-4C CV2-4C

CV2-4CCV2-4CCV2-4C

CV2-4CCV2-4CCV2-4CCV2-4C

CV2-4C

CV2-4C CV2-4C

CV2-3C

CV2-3C CV2-3C

CV2-3C

CV2-3CCV2-3C

CV2-3C

CV2-3C

CV2-3C

CV2-3C

CV2-3C

CV2-4CCV2-4C

CV2-4C CV2-4C CV2-4C CV2-4C

CV2-4CCV2-4CCV2-4CCV2-4C

動力P＆F盤Aﾍ

M

CV2-4C
ファン盤Aへ ファン盤Bへ

M

加圧ﾎﾟﾝﾌﾟB

CV2-4C

CV2-4C

CV2-4C

CV2-4C

CV2-4C

CV2-4C

くるっ子100 4台

電気工事　動力設備図 Ｎｏ　22

空調機B2
動墳用
防水ｺﾝｾﾝﾄB

CV2-4C（PFD16)

空調機A3
5.5

CV2-4C（PFD16)
動墳用

防水ｺﾝｾﾝﾄA 空調機A4
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柱芯

10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500

柱芯

91000

7000

3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0

柱
芯 3
0
0
0
3
0
0
0

3
0
0
0柱
芯

3
0
0
0

4
8
0
0
0

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

ＢＡ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ J

暖房機

機械室
W-500

W-300W-300

1 2 4

VVF2.0-2C

VVF2.0-2C

VVF2.0-2C
室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機 室内機

5
①

④

⑥

（PF16) （PF16)

EWP

EWP

LED笠付防湿2500Lm-6台

LED笠付防湿2500Lm-10台

ｾﾝｻ-ﾗｲﾄ

LED笠付防湿2500Lm-4台

MM MM

くるﾌｧﾐ西外(上下）

くるﾌｧﾐ東外(上下）
VCT-1.25-2C（PF16)

くるﾌｧﾐA制御盤-4面

くるﾌｧﾐA制御盤-4面

A棟 B棟

⑧
O・B

6

CO2ｺﾝｾﾝﾄ

EWP

潅水装置

HPHPHPHPHPHPHPHP

5ｔ

5ｔ

EWP

EWP

EWPEWP

CO2ｺﾝｾﾝﾄ

CO2ﾎﾞﾝﾍﾞ庫

EWP

③

VVF2.0-2C

3

ｴｱ-ｼｬﾜ-

手動 手動

A B

電灯盤

EWP EWP

VVF2.0-2C ②

EWP EWP EWP

VVF2.0-2C（PF16) （PF16)O・B O・B

環境制御盤

CV2-3C（PF16）

⑤

EWP

O・B

WP WP

WP

（PF22)

電磁弁1.2VV
（PF22)

電磁弁3.4VV

（PF22)

電磁弁5.6VV

（PF22)

電磁弁7.8VV

①
VCT-F1.25-4C

VCT-F1.25-4C VCT-F1.25-4C VCT-F1.25-4C O・BO・BO・B
O・B

（PF16)（PF16)

O・B

V VV VV VV V

O・B
（PF22)

電磁弁7.8

O・B
（PF22)

電磁弁5.6

O・B
（PF22)

電磁弁3.4

O・B
（PF22)

電磁弁1.2

VCT-F1.25-4C

VCT-F1.25-4CVCT-F1.25-4CVCT-F1.25-4C

O・B

M

M

M

M

くるﾌｧﾐ東南
VCT-1.25-2C（PF16)

くるﾌｧﾐ北東内外(一段式2回路）

くるﾌｧﾐ東北内(一段式）

VCT-F1.25-4C×2

VCT-1.25-2C（PF16)

VCT-1.25-2C（PF16)

VCT-F1.25-2C

M

M

M

VCT-F1.25-4

VCT-1.25-2C（PF16)

くるﾌｧﾐ西北内外(一段式2回路）

VCT-1.25-2C（PF16) くるﾌｧﾐ西北内(一段式）

M

VCT-F1.25-2C

VCT-1.25-2C（PF16)
くるﾌｧﾐ西南

VCT-F1.25-4

VCT-F1.25-2C

7

④ 環境制御盤

⑦環境制御盤

⑨

WP

⑩

EWP

電気工事　単相機器設備図 Ｎｏ　23
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暖房機 暖房機

機械室

W-500

W-300W-300

1-20

2-20

1-19 1-18 1-17 1-16 1-15 1-14 1-13 1-12 1-11 1-10 1-9 1-8 1-7 1-6 1-5 1-4 1-3 1-2 1-1

2-19 2-18 2-17 2-16 2-15 2-14 2-13 2-12 2-11 2-10 2-9 2-8 2-7 2-6 2-5 2-4 2-3 2-2 2-1

LED盤東(上）

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20

2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20

A棟 B棟

W-300

LED盤西(上） VVF2.0-2Cｘ20　2-1～2-20

VVF2.0-2Cｘ20　1-1～1-20 LED盤東(下）

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ

環境制御盤

VCT-F1.25-2Cx4
（接続別途）

LED盤B(上）
LED盤B(下）

LED盤西(下）

LED盤A(上）
LED盤A(下）

VVF2.0-2Cｘ20　2-1～2-20

VVF2.0-2Cｘ20　1-1～1-20

電気工事　LED電源配線設備図 Ｎｏ　24
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株式会社ｵｽﾐｯｸﾌｧ-ﾑ稲敷　高糖度ﾄﾏﾄ栽培施設新設工事 高圧受電幹線設備図 ＮＯ. 25
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械

室
前

室

91m x 48m

３号棟

機
械

室
前
室

91m x 48m

機
械

室
前
室

91m x 48m

1号棟

2号棟

1号柱 CP12-19-350
PAS方向性VTLA300A

受電キュ－ビクル

2次変キュ－ビクル

3次変キュ－ビクル

6KVCVT38（FEP80)

6KVCVT38（FEP80)

6KVCVT38（FEP80)

6KVCVT38（FEP80)

6KVCVT60（FEP80)

H・H800ｘ800ｘ900
　　（重耐）

A棟盤

B棟盤

B棟盤

A棟盤

B棟盤

A棟盤

（a）＋（b）

（b）

電灯盤

電灯盤

電灯盤

（a）＋（b）

（a）＋（b）

（b）

（b）

H・H800ｘ800ｘ900
　　（重耐）

H・H800ｘ800ｘ900
　　（重耐）

H・H800ｘ800ｘ900
　　（重耐）

H・H800ｘ800ｘ900
　　（重耐）

H・H800ｘ800ｘ900
　　（重耐）

H・H800ｘ800ｘ900
　　（重耐）

H・H800ｘ800ｘ900
　　（重耐）

CVT38（FEP50)動力P＆ﾌｧﾝ盤

CVT60（FEP65)空調機盤

CVD60（FEP65)LED盤上

CVD60（FEP65)LED盤下

（a）

（b）

CVD60（FEP65)LED盤下

CVD60（FEP65)LED盤上

CVT60（FEP65)空調機盤

CVT38（FEP50)動力P＆ﾌｧﾝ盤

CVT22（FEP40)電灯盤

道
路

高圧受電及び幹線設備図
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